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COMISION REGULADORA DE ENERGIA

ACUERDO por el que la Comisién Reguladora de Energia expide los protocolos correctivo y preventivo para que
el Centro Nacional del Control de Energia gestione la contratacion de potencia en caso de emergencia conforme
disponen los articulos 12, fraccion XXI1, y 135 penultimo parrafo de la Ley de la Industria Eléctrica.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisién Reguladora de
Energia.

ACUERDO Num. A/073/2015

ACUERDO POR EL QUE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA EXPIDE LOS PROTOCOLOS CORRECTIVO Y
PREVENTIVO PARA QUE EL CENTRO NACIONAL DEL CONTROL DE ENERGIA GESTIONE LA CONTRATACION DE
POTENCIA EN CASO DE EMERGENCIA CONFORME DISPONEN LOS ARTICULOS 12, FRACCION XXII, Y 135
PENULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que el Articulo 12, fraccion XXII, de la Ley de la Industria Eléctrica (la LIE) establece para la
Comisién Reguladora de Energia (la Comisién) la facultad de expedir los protocolos para que el Cenace
gestione la contratacion de potencia en caso de emergencia.

SEGUNDO. Que el Articulo 135 de la LIE reitera que la CRE expedira protocolos para que el Cenace
gestione la contratacion de potencia en casos de emergencia; y que en estos casos, no se requerira la
realizacion de las subastas para la adquisicibn de potencia para asegurar la Confiabilidad del Sistema
Eléctrico Nacional (el SEN).

TERCERO. Que la Base 6, seccion 6.3.2, inciso c), de las Bases del Mercado Eléctrico establece que
cuando el SEN se encuentre en un Estado Operativo de Emergencia, el Centro Nacional de Control de
Energia (el Cenace) tendra como prioridad restablecer el SEN al Estado Operativo Normal.

CUARTO. Que el Estado Operativo de Emergencia es aquel donde: (i) en la operacién del SEN no se
tienen adecuados margenes de reserva; (ii) se opera el sistema fuera de los limites de seguridad; (iii) las
transferencias de potencia son mayores a las recomendables, y (iv) existe insuficiente reserva rodante,
existen violaciones operativas y de disefio y se compromete la integridad del sistema al punto en que el
Cenace puede acreditar que ninguno de los mecanismos previstos en las Bases del Mercado que le permiten
adquirir potencia es adecuado para responder de manera efectiva ante condiciones inminentes de
racionamiento del suministro que puedan afectar a un numero importante de usuarios por un periodo
significativo de tiempo.

QUINTO. Que, la definicion de Potencia a la que se hace referencia en los presentes Protocolos, es
aquella que se incluye en las Bases del Mercado Eléctrico.

SEXTO. Que, con el propésito de atender la Confiabilidad, Continuidad y seguridad en el suministro y la
prestacion de los servicios, como dispone el Articulo 42 dltimo parrafo de la Ley de los Organos Reguladores
Coordinados, los protocolos correctivo y preventivo, para que el Cenace gestione la contratacion de potencia
en caso de emergencia, constituyen los procedimientos expeditos para responder, cuando se presenten
condiciones inminentes de racionamiento del suministro que puedan interrumpir el suministro de energia
eléctrica a los usuarios del SEN.

SEPTIMO. Que, mediante Oficio No. COFEME/15/4509 de fecha 15 de diciembre de 2015, y recibido en la
Comision el dia 29 de diciembre de 2015, la COFEMER emiti6 el Dictamen Total con efectos de Final sobre el
Anteproyecto del presente Acuerdo y su correspondiente MIR, e indicé que esta Comisién podia continuar con
el procedimiento para su publicacién en el DOF.

Por lo anterior, con fundamento en los articulos 2, fraccion Ill, y 43 Ter de la Ley Organica de la
Administracion Publica Federal; 1, 2, fraccion Il, 3, 4, parrafo primero, 5y 22, fracciones II, Ill, VIII, X, Xl y
XXVIl, y 27 de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1, 12, fraccion XXII, 25
y 135 de la Ley de la Industria Eléctrica; 1, 3, 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; Base 6,
seccion 6.3.2, inciso ¢) de las Bases del Mercado Eléctrico; 1, 2, 6, fracciones | y Ill, 10, 13 y 24, fracciones |,
II, y VI, del Reglamento Interno de la Comisién Reguladora de Energia, esta Comision:

ACUERDA

PRIMERO.- Expedir los Protocolos correctivo y preventivo para que el Cenace gestione la contratacion de
potencia en casos de emergencia, mismos que se integran al presente instrumento como Anexos 1y 2.

SEGUNDO.- Publiquese el presente Acuerdo, en el Diario Oficial de la Federacion.
TERCERO.- Notifiquese al Centro Nacional de Control de Energia.

CUARTO.- Inscribase el presente con el NUm. A/073/2015 en el registro a que se refieren los articulos 22,
fraccion XXVI, y 25, fraccion X, de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética.

México, Distrito Federal, a 31 de diciembre de 2015.- El Presidente, Francisco J. Salazar Diez de
Sollano.- Rubrica.- Los Comisionados: Marcelino Madrigal Martinez, Noé Navarrete Gonzalez, Cecilia
Montserrat Ramiro Ximénez, JesUs Serrano Landeros, Guillermo Zufiiga Martinez.- Rubricas.
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ANEXO 1

Protocolo Correctivo para que el Centro Nacional de Control de Energia gestione la contratacion de
Potencia en caso de emergencia

1. El Cenace notificard a la Comisién la aplicacion del Protocolo Correctivo y deberd acreditar que
existen condiciones inminentes de racionamiento que pueden afectar el suministro de la energia
eléctrica a los usuarios del SEN, lo que puede resultar en una condicion de emergencia.

2. El Cenace debera acreditar a la Comision que dicha condicion de emergencia no puede resolverse
mediante los mecanismos de adquisicion de Potencia, Energia y Productos Asociados previstos en
las Bases del Mercado.

3. En caso de incurrir en un Estado Operativo de Alerta, el Cenace emitirda la declaratoria
correspondiente, informando a los Transportistas, Distribuidores y Participantes del Mercado.

4. El Cenace, para la contrataciéon de Potencia, considerara los recursos, o combinacién de recursos,
disponibles. Dichos recursos incluyen, de manera enunciativa mas no limitativa:

a. Recursos de Generacidn con puntos de Interconexion fijos y moviles;
b. Recursos de Demanda Controlable;

c. Recursos de Importacion mediante convenios que el Cenace pueda celebrar con otros sistemas
eléctricos

d. Diferimiento de retiro de Unidades de Central Eléctrica, y
e. Recursos de Exportacion.
f.  Los recursos a los que se refiere el Articulo 25 de la LIE

5. El Cenace contratara la Potencia requerida, y determinard si los costos resultantes de la contratacion
de Potencia y de sus Productos Asociados, se compartira entre todos los Suministradores y Usuarios
Calificados, o bien, si se asignaran los costos a los Suministradores o Usuarios Calificados que,
mediante el incumplimiento de sus obligaciones de Potencia, hayan ocasionado la necesidad de que
el Cenace gestionara la contratacion de Potencia.

6. En un plazo no mayor a 10 dias habiles, contados a partir de la conclusion del periodo de
contratacion, el Cenace informara detalladamente a la Comision sobre los términos en los que se
realizé la contratacién de Potencia asi como de las acciones realizadas durante el periodo de
contratacion.

7. La Comision verificara la aplicacion de este Protocolo.
Requerimientos de informacion
1. Proporcionar la siguiente informacion:

Sistema interconectado para el cual se gestioné la contratacion de Potencia

b [Cantidad de Potencia que se contratd para asegurar el cumplimiento de los niveles de reserva
operativa establecidos en el Cddigo de Red.

Periodo de tiempo, en dias, para el cual se realizé la contratacién de Potencia

Explicacion pormenorizada de la causa que propicié la disminucion de los niveles de reserva
operativa.

e | Criterios del Codigo de Red que estuvieron préximos a no cumplirse durante el Estado Operativo de
Alerta y, en su caso, durante el Estado Operativo de Emergencia.

f | Resultados obtenidos con la aplicacién del Protocolo.

g | Copia del contrato por el cual se adquirid la Potencia necesaria para resolver la condicién de
emergencia.

2. Indicar el tiempo en el que se incurrid en cada uno de los siguientes Estados Operativos durante el
periodo para el cual se gestiono de la contratacion de Potencia:

Estado Operativo Tiempo incurrido (horas)

Normal

Alerta

Emergencia

Restaurativo
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3. Indicar si, ademas de la gestion de contratacién de Potencia, fue necesario realizar alguna de las
siguientes acciones operativas:

Accién Operativa Si NO Informacion Adicional
Instrucciones  excepcionales de Instrucciones emitidas:
despacho.
Modificaciébn o interrupcion de Capacidad y Energia no suministrada a otros sistemas
transacciones con otros sistemas eléctricos:
eléctricos.
Cambio de topologia del Sistema Cambios registrados o definiciones nuevas:

Eléctrico Nacional.

Modificar los limites de Seguridad
para tener control de las
condiciones del SEN.

Modificacién en los intercambios Modificaciones registradas:
entre los diferentes Participantes
del Mercado Eléctrico Mayorista.

Suspension del Mercado Eléctrico Tiempo de suspension:
Mayorista.
Corte manual de carga de demanda Cantidad de carga de demanda interrumpida [MW]:

considerada no controlable.

Despacho de Unidades de Central
Eléctrica hasta sus limites de
despacho de Emergencia.

Re-despacho de los recursos
incluidos en los Contratos de
Interconexién Legados.

Aplazamiento o terminacion
anticipada de las salidas de
mantenimiento programadas.

Reduccion de voltaje en las Redes
Generales de Distribucion.

Interrupciéon planeada o controlada
de la Demanda Controlable.

Modificacion o interrupcion de
transacciones con los Sistemas
Interconectados.

Cualquier otra accion razonable y
técnicamente factible.

Costo total asociado a la Potencia contratada:

En su caso, indicar el tiempo de interrupcion del suministro:

En su caso, indicar el nimero de usuarios afectados:

En su caso, indicar las horas de despacho no econémico registradas:
Cantidad de energia generada asociada a la Potencia contratada:

© © N o gk

Potencial impacto econémico sobre los usuarios en caso de que no se hubiera cubierto el déficit de
Potencia:

10. Enlistar, de las opciones incluidas en el paso 4 del presente protocolo, aquellas que derivaron en
contratacién. Especificar la cantidad de Potencia, energia, arranques y Servicios conexos
contratados, asi como el costo asociado y el sistema eléctrico de donde se obtuvo (origen). Indicar la
informacidn requerida dentro de la siguiente tabla:

Potencia Energia Arrangues por emergencia Servicios Conexos

Recurso | Origen | cantidad Costo | Cantidad Costo Ndmero de Costo por

L L Tipo Costo
[MW] unitario [MWh] unitario arranques arranque P
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ANEXO 2

Protocolo Preventivo para que el Centro Nacional de Control de Energia gestione la contratacion de
Potencia en caso de emergencia

1.
2.

El Cenace notificara a la Comision la aplicacion del Protocolo Preventivo.

El Cenace debera acreditar a la Comisién que el mecanismo de las subastas para asegurar la
Confiabilidad a las que se refiere el Articulo 11 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica y
los demas mecanismos previstos en las Bases del Mercado Eléctrico, no le permiten responder ante
condiciones de emergencia que afectan los niveles de reserva operativa establecidos en el Codigo
de Red, al punto de colocar en una situacién inminente de racionamiento que puede afectar el
suministro de la energia eléctrica a los usuarios del SEN, lo que puede resultar en una condicion de
emergencia.

En caso de incurrir en un Estado Operativo de Alerta, el Cenace emitirda la declaratoria
correspondiente, informando a los Transportistas, Distribuidores y Participantes del Mercado.

El Cenace entregara a la Comision la informacion relacionada con los siguientes aspectos:

a. La situacion que ha originado el requerimiento de Potencia para mantener el nivel de reserva
operativa minimo requerido.

b. Los criterios del Cédigo de Red que se incumplirian; asi como el impacto econémico sobre los
usuarios del Sistema Interconectado.

c. La cantidad de Potencia en MW que se requiere contratar especificando el periodo necesario de
contratacién y el Sistema Interconectado del SEN que aprovechara esa Potencia.

d. Las opciones técnicas mas convenientes que se han identificado para cubrir el requerimiento de
Potencia.

e. Indicar el Sistema Interconectado del SEN en el que se pronostica el Estado Operativo de
Emergencia si no se realiza la gestion de contratacion de Potencia.

f. Describir los impactos que tendria la falta de Potencia sobre el Sistema Interconectado
correspondiente:

i.  Numero de usuarios afectados
ii. Tiempo de interrupcién del suministro
iii. Horas de despacho no econémico

iv. Energia no suministrada

v. Cambios en la topologia del Sistema
vi. Corte manual de carga considerada no controlable

g. Mostrar los resultados de los prondésticos de demanda y generacion del Sistema Interconectado
del SEN en el que se pronostica el Estado Operativo de Emergencia, para un periodo que
considere 6 meses de antelacion y los 6 meses posteriores con relacién al periodo para el cual
se pronostica el déficit de Potencia.

h. Indicar las razones, en su caso, por las cuales las ofertas recibidas durante el proceso de
subasta para asegurar la Confiabilidad no resultaron adecuadas para adquirir la Potencia
necesaria.

El Cenace notificard a la Comisién la alternativa, o combinacion de alternativas, técnica y
econémicamente mas convenientes, que ha identificado para cubrir el requerimiento de Potencia.
Estas alternativas podran incluir, pero no limitarse a los siguientes recursos:

a. Recursos de Generacidn con puntos de Interconexion fijos y moviles;
b. Recursos de Demanda controlable;
c. Recursos de Exportacion;

d. Recursos de Importacion mediante convenios que el Cenace pueda celebrar con otros sistemas
eléctricos;
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e. Diferimiento de retiro de Unidades de Central Eléctrica; y
f.  Los recursos a los que se refiere el articulo 25 de la LIE

El Cenace presentara a la Comision la propuesta para adquirir Potencia que represente la solucion

El Cenace sera el responsable de contratar la Potencia requerida, y de determinar si los costos
resultantes de la contratacién de Potencia y sus Productos Asociados, se compartird entre todos los
Suministradores y Usuarios Calificados, o bien, si se asignaran los costos a los Suministradores o
Usuarios Calificados que, mediante el incumplimiento de sus obligaciones de Potencia, hayan
ocasionado la necesidad de que el Cenace haya gestionado la contratacion de Potencia.

Una vez concluido el periodo para el que se gestioné la contratacion de Potencia, el Cenace
entregara a la Comision, en un plazo no mayor a 10 dias habiles, la informacion sobre los términos
en los que se realizé la contratacién, asi como de las acciones realizadas durante ese periodo.

El Cenace notificara a la Comision sobre las acciones especificas que realizard para evitar que
situaciones similares a las que originaron la contratacion de Potencia ocurran nuevamente en el corto

6.
técnica mas conveniente para el SEN.
7.
8.
9.
y mediano plazo.
10.

La Comisidn tiene la atribucidn de verificar y supervisar la aplicacion de este Protocolo.

Requerimientos de Informacién correspondientes al Protocolo Preventivo

1. Indicar el tiempo en el que se incurrié, en su caso, en cada Estado Operativo durante el periodo de
contratacién de Potencia.
Estado Operativo Tiempo incurrido (horas)
Normal
Alerta
Emergencia
Restaurativo
2. Indicar si, ademas de la gestion de contratacion de Potencia, fue necesario realizar alguna de las
siguientes acciones operativas:
Accién Operativa Ssi | NO Informacién Adicional
Instrucciones  excepcionales  de Instrucciones emitidas:
despacho.

Modificacibn o interrupcién de
transacciones con otros sistemas
eléctricos.

Capacidad y Energia no suministrada a otros
sistemas eléctricos:

Cambio de topologia del Sistema
Eléctrico Nacional.

Cambios registrados o definiciones nuevas:

Modificar los limites de Seguridad
para tener control de las condiciones
del SEN.

Modificaciébn en los intercambios
entre los diferentes Participantes del
Mercado Eléctrico Mayorista.

Modificaciones registradas:

Suspensiéon del Mercado Eléctrico
Mayorista.

Tiempo de suspension:
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Corte manual de carga de demanda
considerada no controlable.

Cantidad de carga de demanda interrumpida [MW]:

Despacho de Unidades de Central
Eléctrica hasta sus limites de
despacho de Emergencia.

Re-despacho de los recursos
incluidos en los Contratos de
Interconexiéon Legados.

Aplazamiento o terminacion
anticipada de las salidas de
mantenimiento programadas.

Reduccion de voltaje en las Redes
Generales de Distribucion.

Interrupcion planeada o controlada
de la Demanda Controlable.

Modificacibn o interrupcion de
transacciones con los Sistemas
Interconectados.

Cualquier otra accion razonable y
técnicamente factible.

3. Indicar la informacion relacionada con los siguientes parametros durante el periodo de contratacion

de la Potencia requerida:

i.  NUmero de usuarios afectados:

ii. Tiempo de interrupcién del suministro:

iii. Horas de despacho no econdmico:

iv. Energia no suministrada:

v. Cambios en la topologia del Sistema:
vi. Porcentaje de reduccion del margen de reserva:
vii. Porcentaje de reduccion o desconexion de carga:

viii. Cantidad de energia generada correspondiente a la Potencia contratada:

4. Enlistar, de las opciones incluidas en el paso 5 del presente protocolo, aquellas que derivaron en
contratacién. Especificar la cantidad de Potencia, energia, arranques y Servicios conexos
contratados, asi como el costo asociado y el sistema eléctrico de donde se obtuvo (origen). Indicar la
informacion requerida dentro de la siguiente tabla:

Potencia Energia Arrangues por emergencia Servicios Conexos
Recurso | Origen Cantidad Costo | Cantidad Costo Namero de Costo por
L L Tipo Costo
[MW] unitario [MWh] unitario arranques arranque




